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改修時期・改修費用の算出条件 
 

＜算出条件の基本的な考え方＞ 
 

「生駒市公共施設等総合管理計画」で掲げる基本方針の 1 つである「長寿命化の推進」を達成する

ため、「生駒市公共施設保全計画」で設定する目標耐用年数を参考に、公共施設の構造別に耐用年数

を設定し、耐用年数まで施設を延命させるために必要な改修の時期及び費用を算定するものです。 
 
【構造別の耐用年数と改修周期】 

構 造 
目標耐用年数 

（公共施設保全計画） 
耐用年数 改修周期 

RC 造、SRC 造、 

RC+SRC 造、RC+S 造、 

SRC+S 造、RC+LS 造 

 
65 年以上 

 
80 年※ 

 

 
築 20 年・築 60 年で大規模修繕 

築 40 年で大規模改修 

S 造 50 年以上  50 年  

 
築 25 年で大規模修繕 

LS 造、W 造、CB 造、

PC+LS 造 

40 年以上  40 年  

 
築 20 年で大規模修繕 

 

※ 文部科学省公表の「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」と同様の耐用年数を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC 造、SRC 造、RC+SRC 造、RC+S 造、SRC+S 造、RC+LS 造 

LS 造、W 造、CB 造、PC+LS 造 S 造 

 大規模修繕 : 施設全体を原状回復すること。 

 大規模改修 : 長寿命化を行うために、不具合を直し耐久性を高めることに加え、機能や性能を求められ

る水準まで引き上げること。 

大規模修繕 大規模修繕 

大規模改修 

建替え 

施設全体の機能に相当な支障が発生する水準 

建物の水準 

竣工 

経年による機能・性能の劣化 

20 年 40 年 60 年 80 年 

25 年 

大規模修繕 

建替え 
建物の水準 

竣工 50 年 20 年 

大規模修繕 

建替え 
建物の水準 

竣工 40 年 
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＜改修時期・改修費用の算定条件＞ 
  
  文部科学省公表の「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3 月）」をもとに、下記のとお

り、施設ごとの改修時期及び改修費用を算出します。 

 

 STEP1 劣化状況の評価  
 
「屋根・屋上」「外壁」「内部仕上」「電気設備」「機械設備」それぞれについて、部位ごとの劣化状況を

A～D の 4 段階で評価します。 

内部仕上、電気設備、機械設備は、原則建設からの経過年数で評価しますが、施設を全面的に改修し

た等の履歴がある場合は、その履歴を評価に反映させます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STEP2 健全度の算定  
 
STEP1 の劣化状況の評価結果から、建物の健全度を 100 点満点で算定します。 

   健全度＝（部位の評価点×部位のコスト配分）÷60 の総和 

部位の評価点 部位のコスト配分

評価 評価点 部位 コスト配分

Ａ 100 屋根・屋上 5.1

Ｂ 75 外壁 17.2

Ｃ 40 内部仕上 22.4

Ｄ 10 電気設備 8

機械設備 7.3  

内部仕上 : 床、壁、天井、内部開口部（扉、窓、防火扉）、照明器具、冷暖房器具など 

電気設備 : 建物内の分電盤、配線、配管など 

機械設備 : 建物内の給水配管、給湯配管、排水配管、ガス配管など 

評価 基　準

Ａ 20年未満

Ｂ 20年以上40年未満

Ｃ 40年以上

Ｄ
経過年数に関わらず著しい劣化事象

がある場合

内部仕上、電気設備、機械設備
（経過年数による評価）

屋根・屋上、外壁（目視による評価）

評価 基　準

Ａ 概ね良好

Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）

Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）

Ｄ

早急に対応する必要がある

（安全上、機能上、問題あり）

（躯体の耐久性に影響を与えている）

（設備が故障し、施設運営に支障を与えている）
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 STEP3 改修時期の算出  
  
下記のフロー図から改修時期を算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ S 造、LS 造、W 造、CB 造、PC+LS 造は大規模修繕を実施 

 

【構造別の改修周期】 

構 造 改修周期 

RC 造、SRC 造、RC+SRC 造、 

RC+S 造、SRC+S 造、RC+LS 造 

 
築 20 年・築 60 年で大規模修繕 

築 40 年で大規模改修 

築 80 年で建替え 

S 造 
 
築 25 年で大規模修繕 

築 50 年で建替え 

LS 造、W 造、CB 造、PC+LS 造 
 
築 20 年で大規模修繕 

築 40 年で建替え 

 

＜例外となるもの＞ 

 公営住宅、保育園、学童保育所、消防施設及び市役所などの、施設の運営の停止が不可能な施設

は、計画上は大規模改修や大規模修繕としている場合も、施設の運営を停止せず実施できる手法を

検討のうえ改修等を実施します。 

 小学校及び中学校は、建設年度の古い順に建替えや大規模改修を実施することとします。 

 「生駒市公共施設マネジメント推進計画」において廃止方針の施設については、利用者の安全を配

慮し、廃止までの使用に耐える最低限の修繕を行います。 

 改修等にかかる具体的な費用が確定している場合を除き、特殊な設備（供給処理施設、火葬場、浴

場等）の改修等にかかる費用は考慮しません。 

 同一の建物内に複数の機能がある複合施設（生涯学習施設と図書館、小学校と学童保育所）の大

健全度は 40 点未満か？ 

はい いいえ 

 
R2～R6 に大規模改修

を実施（※） 

 

計画期間内に大規模改修や大規模修繕等

の時期を迎えるか？ 

（「構造別の改修周期」参照） 

はい いいえ 

 
屋根・屋上、外壁のいずれか

に A 評価があるか？ 

いいえ はい 

 
D 評価の部位を R2～R6 に、C 評価

の部位を R7～R11 に修繕 

 
改修周期に沿った大規模修

繕・改修等を実施 
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規模改修、大規模修繕及び屋根・外壁の部位修繕は、主となる施設（生涯学習施設、小学校）の改

修時期にあわせて行うこととし、主となる施設に合算した改修費用を計上します。内部仕上・電気設

備・機械設備は、各々の施設で部位修繕を行います。 

 

 

 STEP4 改修費用の算出  
 

  大規模改修、大規模修繕、建替え、部位修繕にかかる費用を下記の単価表より算出します。 

予算や債務負担行為で金額が決定しているものについては、それらを優先して記載します。 
 

市民文化系施設、図書
館、消防施設、その他
施設

スポーツ施設、レクリ
エーション・観光施
設、高齢福祉施設、そ
の他福祉施設、駐車
場、駐輪場、供給処理
施設

公営住宅

小学校、中学校、幼稚
園・保育園・こども
園、学童、学校給食セ
ンター、旧真弓学童、
旧桜ケ丘学童

建替え 100% 400千円/㎡ 360千円/㎡ 280千円/㎡ 330千円/㎡

大規模改修 60% 240千円/㎡ 216千円/㎡ 168千円/㎡ 198千円/㎡

大規模修繕 25% 100千円/㎡ 90千円/㎡ 70千円/㎡ 83千円/㎡

屋根・屋上 3.5% 14千円/㎡ 13千円/㎡ 10千円/㎡ 12千円/㎡

外壁 5.1% 20千円/㎡ 18千円/㎡ 14千円/㎡ 17千円/㎡

内部仕上 5.6% 22千円/㎡ 20千円/㎡ 16千円/㎡ 18千円/㎡

電気設備 4.0% 16千円/㎡ 14千円/㎡ 11千円/㎡ 13千円/㎡

機械設備 3.7% 15千円/㎡ 13千円/㎡ 10千円/㎡ 12千円/㎡

部
位
修
繕

 

※ 建替え費用は総務省公表の「公共施設等更新費用試算ソフト」、その他の費用は文部科学省公表の
「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」と同様の単価を設定 
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個別施設計画の見方

構造

RC+SRC

S

構造

RC+SRC

S

① 方針

② 劣化状況評価

③ 改修・修繕計画

建物名 各公共施設の保有する建物を棟ごとに記載しています。

手法
「②劣化状況評価」や建物の構造、築年数等から、各棟における改修・修繕等の手法を計画期間前半・後半に分けて記載していま
す。

概算費用
（千円）

上記手法による改修や修繕等を行った場合の概算費用を千円単位で記載しています。

健全度 各部位の劣化状況から建物全体の健全度を100点満点で算出しています。

建物名 各公共施設の保有する建物を棟ごとに記載しています。

劣化状況
各部位（「屋根・屋上」「外壁」「内部仕上」「電気設備」「機械設備」）の劣化状況について、A～Dで評価しています（Dが最も劣化が
進行）。

構造
RC＝鉄筋コンクリート造、SRC＝鉄骨鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造、LS=軽量鉄骨造、W＝木造、CB＝コンクリートブロック
造、PC=プレキャストコンクリート造

機能
「生駒市公共施設マネジメント推進計画」における機能面の総合評価（「維持」「維持（運営形態見直し）」「維持（既存他施設へ移
転）」「廃止」）と方針を記載しています。

建物

「生駒市公共施設マネジメント推進計画」における建物面の総合評価（「維持」「修繕」「改修」「更新」「廃止」）と方針を記載してい
ます。

　※修繕…計画期間内に、経年により劣化した公共施設の機能又は性能を初期の水準まで回復させること
　　 改修…経年により劣化した公共施設の機能又は性能を初期の水準を超えて改善すること
　　 更新…老朽化等に伴い機能が低下した公共施設を再建設すること

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 大規模改修 1,078,320 ― 0

増築棟 ― 0 ― 0

100

健全度

本館 4493.0 1981 B B C C C 53

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

増築棟 319.2 2013 A A A A A

施設ID 1 施設名称 たけまるホール

方
針

建物 維持 適切に維持管理を行う。

機能 維持
1,000人規模を収容できるホールは市内でたけまるホールのみであり、市の生涯学習施設の拠点となる施設であるた
め、適切に維持する。

１

２

３
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対象施設一覧

分　類 施設ID 施 設 名 ページ 分　類 施設ID 施 設 名 ページ

1 たけまるホール 8 901 生駒小学校 61

2 やまびこホール 8 902 生駒南小学校 61

3 鹿ノ台ふれあいホール 9 903 生駒台小学校 62

4 図書会館 9 904 生駒東小学校 62

5 コミュニティセンター 10 905 真弓小学校 63

6 南コミュニティセンター 10 906 俵口小学校 63

7 北コミュニティセンター 11 907 鹿ノ台小学校 64

8 芸術会館美楽来 11 908 桜ヶ丘小学校 64

9 ふるさとミュージアム 12 909 あすか野小学校 65

101 生駒駅前図書室 14 910 壱分小学校 65

102 生駒市図書館 14 911 生駒南第二小学校 66

103 図書館北分館 15 1001 生駒中学校 68

104 図書館南分館 15 1002 生駒南中学校 68

105 鹿ノ台ふれあいホール図書室 16 1003 緑ヶ丘中学校 69

201 生駒北スポーツセンター体育館 18 1004 鹿ノ台中学校 69

202 北大和体育館 18 1005 上中学校 70

203 市民体育館 19 1006 光明中学校 70

204 小平尾南体育館 19 1007 大瀬中学校 71

205 井出山体育館 20 1101 生駒北小中学校 71

206 総合公園体育館 20 1201 なばた幼稚園 73

207 むかいやま公園体育館 21 1202 生駒台幼稚園 73

208 武道館 21 1203 俵口幼稚園 74

229 総合公園相撲場 22 1204 あすか野幼稚園 74

209 井出山屋内温水プール 22 1205 桜ヶ丘幼稚園 75

210 イモ山公園プール 23 1206 壱分幼稚園 75

211 滝寺公園プール 23 1207 ひがし保育園 76

212 生駒北スポーツセンターグラウンド 24 1208 小平尾保育園 76

213 北大和グラウンド 24 1209 中保育園 77

214 小平尾南少年グラウンド 25 1210 認定こども園生駒幼稚園 77

215 井出山グラウンド 25 1211 南こども園 78

216 イモ山公園グラウンド 26 1301 生駒1学童保育所 80

217 総合公園グラウンド 26 1302 生駒2学童保育所 80

218 生駒市健民グラウンド 27 1303 生駒3学童保育所 81

219 むかいやま公園グラウンド 27 1304 生駒南A学童保育所 81

227 生駒北スポーツセンター野球場 28 1305 生駒南B学童保育所 82

228 北大和野球場 28 1306 生駒北学童保育所 82

220 生駒北スポーツセンターテニスコート 29 1307 生駒台1学童保育所 83

221 浄化センターテニスコート 29 1308 生駒台2学童保育所 83

222 イモ山公園テニスコート 30 1309 生駒東1学童保育所 84

223 総合公園テニスコート 30 1310 生駒東2学童保育所 84

224 滝寺公園テニスコート 31 1311 真弓1学童保育所 85

225 生駒山麓公園テニスコート 31 1312 真弓2学童保育所 85

226 むかいやま公園テニスコート 32 1313 俵口1学童保育所 86

230 生駒北スポーツセンター研修棟 32 1314 俵口2学童保育所 86

231 生駒北スポーツセンター宿泊棟 33 1315 鹿ノ台1学童保育所 87

232 生駒北スポーツセンタークラブハウス 33 1316 鹿ノ台2学童保育所 87

233 生駒北スポーツセンター管理人用宿舎 34 1317 桜ヶ丘1学童保育所 88

301 高山竹林園 36 1318 桜ヶ丘2学童保育所 88

302 歓喜乃湯足湯 36 1319 桜ヶ丘3学童保育所 89

303 生駒山麓公園野外活動センター 37 1320 あすか野1学童保育所 89

304 生駒山麓公園ふれあいセンター 37 1321 あすか野2学童保育所 90

305 生駒山麓公園ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ 38 1322 あすか野3学童保育所 90

306 花のまちづくりセンター 38 1323 あすか野4学童保育所 91

401 デイサービスセンター幸楽 40 1324 壱分1学童保育所 91

402 デイサービスセンター寿楽 40 1325 壱分2学童保育所 92

406 RAKU-RAKUはうす 41 1326 壱分3学童保育所 92

407 金鵄の杜倭苑 41 1327 生駒南第二学童保育所 93

408 あすか野介護予防拠点施設 42 1401 消防本部・消防署 95

409 介護老人保健施設やすらぎの杜優楽 42 1402 消防署北分署 95

11 人権文化センター 44 1403 消防署南分署 96

12 人権文化センター別館 44 1404 消防署救急施設（旧消防署東分署） 96

410 小平尾南児童館 45 1405 消防団機動第1分団 97

411 福祉センター 45 1406 消防団機動第2分団 97

501 生駒駅南自動車駐車場 47 1407 消防団機動第3分団（旧消防署南分署） 98

502 ベルテラスいこま自動車駐車場 47 1408 消防団機動第4分団 98

503 生駒駅北地下自動車駐車場 48 1501 生駒市役所 100

601 生駒駅前第1自転車駐車場 50 10 市民活動推進センターららポート 100

602 生駒駅前第2自転車駐車場 50 1502 アコールいこまもやい館 101

603 生駒駅南自転車駐車場 51 1503 アンテナショップおちやせん 101

604 生駒駅北自転車駐車場 51 1504 市営火葬場 102

605 生駒駅前第4自転車駐車場 52 1505 セラビーいこま 102

607 谷田第2自転車駐車場 52 1506 生駒市立病院 103

701 エコパーク21 54 1507 教育支援施設 103

702 清掃センター 54 1508 学校給食センター 104

703 清掃リレーセンター 55 1510 旧門前町児童会館 104

801 元町住宅 57 1512 旧真弓学童保育所 105

802 第2元町住宅 57 1513 旧桜ヶ丘1学童保育所 105

803 緑ヶ丘住宅 58 1514 生駒北学校給食センター 106

804 小平尾桜ヶ丘住宅 58

805 再開発住宅 59

レクリエーショ
ン・観光施設

（6）

プール
（3）

その他
福祉施設
（4）

小学校
（11）

学童保育所
（27）

自転車駐車場
（6）

その他施設
（13）

供給処理
施設
（3）

公営住宅
（5）

合計　158施設

その他
スポーツ施設

（4）

グラウンド
（10）

高齢福祉
施設
（6）

消防施設
（8）

テニスコート
（7）

自動車駐車場
（3）

市民文化系
施設
（9）

図書館
（5）

中学校・
小中学校
（8）

体育館等
（9）

幼稚園
保育所
こども園
（11）
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１．市民文化系施設 
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構造

RC+SRC

S

構造

RC+SRC

S

構造

S

構造

S

施設ID 1 施設名称 たけまるホール

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
1,000人規模を収容できるホールは市内でたけまるホールのみであり、市の生涯学習施設の拠点となる施設であるた
め、適切に維持する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 4493.0 1981 B B C C C 53

増築棟 319.2 2013 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 大規模改修 1,078,320 ― 0

増築棟 ― 0 ― 0

施設ID 2 施設名称 やまびこホール

方
針

ハード 廃止
本施設の利用者はほぼ地域住民に限定され、利用率は低い状況が続いている。また、維持管理には敷地の賃借料も発生
し、費用対効果に課題があることから、R5年度までに建物を廃止する。

ソフト 廃止
本施設の利用者はほぼ地域住民に限定されるとともに、利用率は全体的に低く、また地元の５自治会にはそれぞれ集会
所があることから、集会所としての用途をR5年度までに廃止する。自治会の集会所のほか、近隣に南コミュニティセン
ターもあることから、本施設の代わりに利用することができる。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 310.9 1993 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0
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構造

RC

RC

構造

RC

RC

構造

RC+S

構造

RC+S

施設ID 3 施設名称 鹿ノ台ふれあいホール

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

本施設は、主に地域住民が使用している施設であることから、R6年度までに運営形態の見直しを検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 483.0 1980 D B C C C 47

増築棟 591.5 1993 D B B B B 69

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 大規模改修 115,920 ― 0

増築棟 部位修繕 8,281 ― 0

施設ID 4 施設名称 図書会館

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 本施設は利用状況の改善が必要であることから、集会施設以外の用途を受け入れる等、活性化に向けた検討を行う。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 5979.3 1986 B C B B B 65

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 大規模改修 1,435,032
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構造

SRC

構造

SRC

構造

RC+SRC

構造

RC+SRC

施設ID 5 施設名称 コミュニティセンター

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
生駒駅や市役所から近く利便性の高い場所に位置する施設であることから、利用状況を考慮しながら、集会施設以外の
用途の受け入れを検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 7341.6 1990 B C B B B 65

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 大規模改修 1,761,984

施設ID 6 施設名称 南コミュニティセンター

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 5458.0 1998 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0
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構造

SRC+S

構造

SRC+S

構造

RC

構造

RC

施設ID 7 施設名称 北コミュニティセンター

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 8881.1 2002 B B A A A 91

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 大規模修繕 888,110

施設ID 8 施設名称 芸術会館美楽来

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 2851.7 1998 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0
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構造

W

構造

W

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0

健全度

本館 515.4 1933 B B A A A 91

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

施設ID 9 施設名称 ふるさとミュージアム

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
登録有形文化財（建造物）であり、文化財としての価値が高く、歴史文化学習の拠点となる施設であるため、適切に維
持する。
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構造

S

構造

S

構造

RC+S

構造

RC+S

施設ID 101 施設名称 生駒駅前図書室

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

図書室 692.6 2014 ― ― A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

図書室 ― 0 ― 0

施設ID 102 施設名称 生駒市図書館

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ソフト面（利用状況等）の改善を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

図書室 1381.4 1986 ― ― B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

図書室 ― 0 ― 0
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構造

SRC+S

構造

SRC+S

構造

RC+SRC

構造

RC+SRC

施設ID 103 施設名称 図書館北分館

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ソフト面は良いが、今後さらに利用者が増えるよう改善を図っていく。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

図書室 782.8 2002 ― ― A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

図書室 ― 0 ― 0

施設ID 104 施設名称 図書館南分館

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ソフト面（利用状況）の改善を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

図書室 746.7 1998 ― ― B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

図書室 ― 0 ― 0
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構造

RC

構造

RC

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

図書室 ― 0 ― 0

健全度

図書室 327.9 1993 ― ― B B B 75

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

施設ID 105 施設名称 鹿ノ台ふれあいホール図書室

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

鹿ノ台小学校区の住民の利用が約9割を占めることから、地域住民との協働による運営など、R5年度までに運営形態の
見直しを検討する。
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３．スポーツ施設 
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構造

SRC+RC

構造

SRC+RC

構造

S

構造

S

施設ID 201 施設名称 生駒北スポーツセンター体育館

方
針

ハード 修繕
体育施設全体の今後のあり方について、本計画期間内に検討を行う。必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行
う。

ソフト 維持
購入して間もない施設であり、評価には時間を要する。ただし、ソフト面（利用状況等）には改善の余地があることか
ら、利用率の向上に向けた取組を行う。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

体育館 2827.5 1972 A C A A A 83

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

体育館 ― 0 部位修繕 51,913

施設ID 202 施設名称 北大和体育館

方
針

ハード 修繕
体育施設全体の今後のあり方について本計画期間内に検討を行う。必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行
う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 623.7 1990 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0
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構造

RC+S

構造

RC+S

構造

S

構造

S

施設ID 203 施設名称 市民体育館

方
針

ハード 修繕
体育施設全体の今後のあり方について本計画期間内に検討を行う。必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行
う。

ソフト 維持 ソフト面（コスト状況）の改善を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 4278.0 1976 A B C C C 55

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 部位修繕 204,831

施設ID 204 施設名称 小平尾南体育館

方
針

ハード 廃止 体育館の中で老朽化が最も進行していることから、建物をR6年度までに廃止する。

ソフト 廃止
利用状況は良いが、井出山体育館及びむかいやま公園体育館が近隣にあること、体育館の中ではアリーナ面積が小さい
ことから、本施設の代わりに既存の他施設を利用することができる。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 652.0 1986 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0
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構造

S

構造

S

構造

RC+S

構造

RC+S

施設ID 205 施設名称 井出山体育館

方
針

ハード 修繕
体育施設全体の今後のあり方について本計画期間内に検討を行う。必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行
う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 651.9 1991 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0

施設ID 206 施設名称 総合公園体育館

方
針

ハード 修繕
体育施設全体の今後のあり方について本計画期間内に検討を行う。必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行
う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 2978.2 1983 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 大規模改修 643,291 ― 0
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構造

S

構造

S

構造

S

構造

S

施設ID 207 施設名称 むかいやま公園体育館

方
針

ハード 維持
体育施設全体の今後のあり方について本計画期間内に検討を行う。必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行
う。

ソフト 維持 ソフト面（コスト状況）の改善を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 934.5 1999 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 大規模修繕 84,105 ― 0

施設ID 208 施設名称 武道館

方
針

ハード 修繕
体育施設全体の今後のあり方について本計画期間内に検討を行う。必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行
う。

ソフト 維持 ソフト面（利用状況等）の改善を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 859.5 1989 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0

- 21 -



構造

S

構造

S

構造

S

構造

S

施設ID 229 施設名称 総合公園相撲場

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 市内で唯一の相撲場であることから、用途を維持する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

総合公園相撲場 143.1 1997 B ― ― ― ― 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

総合公園相撲場 大規模修繕 12,879 ― 0

施設ID 209 施設名称 井出山屋内温水プール

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 1673.5 2010 B B A A A 91

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0
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構造

CB

構造

CB

構造

RC

構造

RC

施設ID 210 施設名称 イモ山公園プール

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ソフト面（利用状況等）の改善を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

管理棟 224.0 1978 B B C C C 53

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

管理棟 ― 0 部位修繕 10,725

施設ID 211 施設名称 滝寺公園プール

方
針

ハード 廃止
他施設より規模が大きく多額の修繕費が必要であるため、経年劣化による修繕や長寿命化ができておらず老朽化が進ん
でいること、維持すれば今後も多額の修繕費が必要であることから、R6年度までにプール施設を廃止する。

ソフト 廃止
プール施設の中で利用状況が最も悪い施設である。利用圏域内には、ほかにプール施設があることから、本施設の代わ
りに既存の他施設を利用することができる。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

管理棟 253.1 1973 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

管理棟 ― 0 ― 0
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構造

構造

構造

構造

施設ID 212 施設名称 生駒北スポーツセンターグラウンド

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
購入して間もない施設であり、評価には時間を要する。ただし、ソフト面には改善の余地があることから、利用率の向
上に向けた取組を行う。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

施設ID 213 施設名称 北大和グラウンド

方
針

ハード 廃止
本施設は、「北大和グラウンド低炭素まちづくり事業」の計画地で、事業が実施されるまで市民開放としていることか
ら、事業実施までグラウンドの設備を維持し、実施時に廃止する。

ソフト 廃止
「北大和グラウンド低炭素まちづくり事業」を実施するまでは用途を維持し、事業実施後は、本施設の代わりに利用圏
域内のほかのグラウンドの利用を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）
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構造

構造

構造

構造

施設ID 214 施設名称 小平尾南少年グラウンド

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

コスト状況が悪く、また隣接の小平尾南体育館を廃止しグラウンド機能だけになることから、コスト状況の改善を図る
ためR5年度までに運営形態の見直しを検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

施設ID 215 施設名称 井出山グラウンド

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）
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構造

構造

構造

構造

施設ID 216 施設名称 イモ山公園グラウンド

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

施設ID 217 施設名称 総合公園グラウンド

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）
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構造

構造

構造

構造

施設ID 218 施設名称 生駒市健民グラウンド

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

施設ID 219 施設名称 むかいやま公園グラウンド

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ソフト面（利用状況等）の改善を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）
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構造

構造

構造

構造

施設ID 227 施設名称 生駒北スポーツセンター野球場

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ソフト面（利用状況等）が非常に悪いが、北大和野球場を廃止した後は、同球場の用途を移転させる予定である。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

施設ID 228 施設名称 北大和野球場

方
針

ハード 廃止
本施設は、「北大和グラウンド低炭素まちづくり事業」の計画地で、事業が実施されるまで市民開放としていることか
ら、事業実施まで野球場の設備を維持し、実施時に廃止する。

ソフト 廃止
「北大和グラウンド低炭素まちづくり事業」を実施するまでは用途を維持し、事業実施後は、本施設の代わりに利用圏
域内のほかの野球場の利用を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）
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構造

構造

構造

構造

施設ID 220 施設名称 生駒北スポーツセンターテニスコート

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
購入して間もない施設であり、評価には時間を要する。ただし、ソフト面（利用状況等）には改善の余地があることか
ら、利用率の向上に向けた取組を行う。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

施設ID 221 施設名称 浄化センターテニスコート

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）
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構造

構造

構造

構造

施設ID 222 施設名称 イモ山公園テニスコート

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

施設ID 223 施設名称 総合公園テニスコート

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）
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構造

構造

構造

構造

施設ID 224 施設名称 滝寺公園テニスコート

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

施設ID 225 施設名称 生駒山麓公園テニスコート

方
針

ハード 廃止 利用状況、コスト状況ともに悪いため、テニスコートの設備をR6年度までに廃止する。

ソフト 廃止
テニスコートとしての用途をR6年度までに廃止する。ただし、指定管理者の自主事業による運営が可能である場合は、
自主事業での活用を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）
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構造

構造

構造

RC

構造

RC

施設ID 226 施設名称 むかいやま公園テニスコート

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

施設ID 230 施設名称 生駒北スポーツセンター研修棟

方
針

ハード 廃止
建物をR6年度までに廃止する。ただし、指定管理者の自主事業による運営が可能である場合は、指定管理期間に限り維
持を検討する。

ソフト 廃止
用途を廃止する。ただし、指定管理者の自主事業による運営が可能である場合は、指定管理期間に限り自主事業での活
用を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

研修棟 1087.8 1981 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

研修棟 ― 0 ― 0
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構造

RC

構造

RC

構造

SRC

構造

SRC

施設ID 231 施設名称 生駒北スポーツセンター宿泊棟

方
針

ハード 廃止 現在使用しておらず、今後も使用予定がないため、建物をR6年度までに廃止する。

ソフト 廃止 現在使用しておらず、今後も使用予定がない。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

宿泊棟 679.7 1981 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

宿泊棟 ― 0 ― 0

施設ID 232 施設名称 生駒北スポーツセンタークラブハウス

方
針

ハード 廃止
建物をR6年度までに廃止する。ただし、指定管理者の自主事業による運営が可能である場合は、指定管理期間に限り自
主事業での活用を検討する。

ソフト 廃止
用途を廃止する。ただし、指定管理者の自主事業による運営が可能である場合は、指定管理期間に限り自主事業での活
用を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

クラブハウス 1212.8 1972 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

クラブハウス ― 0 ― 0
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構造

S

S

構造

S

S
改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

管理人用宿舎 ― 0 ― 0

管理人用宿舎 ― 0 ― 0

―

健全度

管理人用宿舎 56.9 1972 ― ― ― ― ― ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

管理人用宿舎 43.6 1972 ― ― ― ― ―

施設ID 233 施設名称 生駒北スポーツセンター管理人用宿舎

方
針

ハード 廃止 建物をR5年度までに廃止する。

ソフト 廃止 管理人用宿舎としての用途を廃止する。ただし、指定管理者の管理人が常駐している間は維持する。
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４．レクリエーション・観光施設 
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構造

RC

W

構造

RC

W

構造

W

W

構造

W

W

施設ID 301 施設名称 高山竹林園

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
本市の特産品である竹製品を振興するための施設であることから用途を維持する。ただし、ソフト面（利用状況等）が
低評価であることから、利用者の増加を図るなどの見直しを行う。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

資料館・展示室 409.1 1988 B B B B B 75

茶室(竹生庵） 22.2 1988 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

資料館・展示室 ― 0 大規模改修 88,366

茶室(竹生庵） ― 0 建替 7,992

施設ID 302 施設名称 歓喜乃湯足湯

方
針

ハード 廃止 老朽化が進行していること、維持管理費が多額であることから、足湯施設をR6年度までに廃止する。

ソフト 廃止
足湯としての用途を廃止する。なお、源泉の販売については、ポンプの改修に多額の費用がかかることから、源泉の汲
み上げポンプが修理不能となった時点で廃止する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

東屋棟 7.5 2006 ― ― ― ― ― ―

温泉足湯棟 21.6 2006 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

東屋棟 ― 0 ― 0

温泉足湯棟 ― 0 ― 0

- 36 -



構造

RC

W

W

W

W

W

構造

RC

W

W

W

W

W

構造

RC

RC

RC

構造

RC

RC

RC

施設ID 303 施設名称 生駒山麓公園野外活動センター

方
針

ハード 修繕
必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。ただし、大規模な施設改修については、生駒山麓公園全体の今後
のあり方の検討を踏まえて実施を検討する。

ソフト 維持
現指定管理期間内（R6年6月まで）は現状を維持し、利用者の拡大を図るが、次期指定管理開始までに生駒山麓公園全
体の今後のあり方について検討を行う。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本棟（こもれび館） 934.5 1992 B B B B B 75

ロッジ（身体障害者用） 24.6 1993 B C B B B 65

ロッジ（一般1） 20.5 1993 B C B B B 65

ロッジ（一般2） 20.5 1993 B C B B B 65

ロッジ（一般3） 20.5 1993 B C B B B 65

ロッジ（一般4） 20.5 1993 B C B B B 65

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本棟（こもれび館） ― 0 ― 0

ロッジ（身体障害者用） ― 0 部位修繕 452

ロッジ（一般1） ― 0 部位修繕 376

ロッジ（一般2） ― 0 部位修繕 376

ロッジ（一般3） ― 0 部位修繕 376

ロッジ（一般4） ― 0 部位修繕 376

施設ID 304 施設名称 生駒山麓公園ふれあいセンター

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
現指定管理期間内（R6年6月まで）は現状を維持し、利用者の拡大を図るが、次期指定管理開始までに生駒山麓公園全
体の今後のあり方について検討を行う。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 3780.1 1991 A A B B B 84

プール棟 889.6 1991 A A B B B 84

宿泊棟 575.5 1991 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0

プール棟 ― 0 ― 0

宿泊棟 ― 0 ― 0

- 37 -



構造

LS

W

構造

LS

W

構造

S

構造

S

概算費用（千円）

管理棟・事務所 ― 0 大規模修繕 29,835

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法

健全度

管理棟・事務所 331.5 2001 B B B B B 75

NPOやボランティア団体による運営や指定管理者制度の導入など、R5年度までに市民との協働や民間活力の導入を検討
し、緑化施策及び施設の活性化を図る。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

施設ID 306 施設名称 花のまちづくりセンター

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

管理事務所 ― 0 部位修繕 252

概算費用（千円）

更衣室 ― 0 部位修繕 1,143

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法

B B 72管理事務所 20.0 1993 C B B

健全度

更衣室 90.7 1993 C B B B B 72

現指定管理期間内（R6年6月まで）は現状を維持し、利用者の拡大を図るが、次期指定管理開始までに生駒山麓公園全
体の今後のあり方について検討を行う。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

施設ID 305 施設名称 生駒山麓公園フィールドアスレチック

方
針

ハード 修繕
必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。ただし、大規模な施設改修については、生駒山麓公園全体の今後
のあり方の検討を踏まえて実施を検討する。

ソフト 維持
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５．高齢福祉施設 
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構造

RC

RC

構造

RC

RC

構造

RC

S

構造

RC

S

施設ID 401 施設名称 デイサービスセンター幸楽

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
本施設は、介護予防・生活支援サービス事業における委託事業である通所サービスC（パワーアッププラス）や指定事
業である緩和型Aなどの本市独自の基準でのサービス事業を展開しているため、高齢福祉施設としての用途を維持する
が、デイサービス事業については利用状況の改善が必要である。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 750.4 1999 B B B B B 75

増築棟 17.6 2006 B B A A A 91

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0

増築棟 ― 0 ― 0

施設ID 402 施設名称 デイサービスセンター寿楽

方
針

ハード 廃止 建物の民間事業者への譲渡等を検討する。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

引き続き民間事業者の運営を継続する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 356.5 1971 ― ― ― ― ― ―

増築棟 184.8 1999 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0
部位修繕

（屋・内・電・機）
21,561

増築棟 ― 0 ― 0
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構造

S

構造

S

構造

RC

構造

RC

施設ID 406 施設名称 ＲＡＫＵ―ＲＡＫＵはうす

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 廃止
本施設は、生駒駅に連絡する利便性の高い場所にあることから、R3年度までにさらに効果的な活用を検討する。なお、
高齢者人口は今後も増加することを踏まえ、高齢者の集会機能は、本施設の代わりに既存の他施設を利用することを検
討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 296.9 2001 B B A A A 91

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 大規模修繕 26,721

施設ID 407 施設名称 金鵄の杜倭苑

方
針

ハード 廃止 R3年度末で建物を奈良県へ返却する。

ソフト 廃止
老朽化が進み、コスト状況も悪いことから、本施設の高齢福祉施設としての用途はR3年度末で廃止するが、高齢者の増
加を踏まえ、本施設の代わりに既存の他施設を利用することを検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 1190.3 1974 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0
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構造

LS

構造

LS

構造

RC

構造

RC

施設ID 408 施設名称 あすか野介護予防拠点施設

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。用途を移転する場合は、他用途での活用を検討する。

ソフト 維持
高齢者福祉の拠点として今後さらに重要な役割を担う施設であるため、市の介護予防の拠点及び地域包括支援センター
の用途をともに維持するが、建物が軽量鉄骨造の建物であり、耐用年数も短いことから、同じ生活圏域内での既存の他
施設を利用することを検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

倉庫及び事務室 243.0 1998 B A A A A 98

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

倉庫及び事務室 ― 0 ― 0

施設ID 409 施設名称 介護老人保健施設やすらぎの杜優楽

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 4633.8 2001 C B A A A 88

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 大規模修繕 417,042 ― 0
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６．その他福祉施設 
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構造

RC

構造

RC

構造

S

構造

S

施設ID 11 施設名称 人権文化センター

方
針

ハード 更新
利用状況が良いことから、更新を行うまでは必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。R6年度までに複合化
に向けたワークショップ等を行う。

ソフト 維持 人権に関する取組は重要であり、コミュニティ形成の場にもなっているため、適切に維持する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 268.9 1971 B C C C C 43

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 建替 96,804

※人権文化センター、人権文化センター別館、小平
尾南児童館については、機能を維持したうえで施設
を複合化する予定であるが、複合化後の施設の延床
面積が現時点で確定できないため、概算費用は現人
権文化センターの延床面積を基に算出している。

施設ID 12 施設名称 人権文化センター別館

方
針

ハード 廃止 老朽化が進んでいるため、人権文化センターの更新に併せて建物を廃止する。

ソフト
維持

（既存他施設
へ移転）

人権に関する取組は重要であり、コミュニティ形成の場にもなっていることから、人権文化センターと複合化したうえ
で機能を発揮できるよう検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 107.4 1982 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0
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構造

S

RC

構造

S

RC

構造

RC

S

S

構造

RC

S

S

施設ID 410 施設名称 小平尾南児童館

方
針

ハード 廃止 老朽化が進んでいるため、人権文化センターの更新に併せて建物を廃止する。

ソフト
維持

（既存他施設
へ移転）

子育て中の親子が交流できる場の提供が必要であり、人権文化センターと複合化したうえで機能を発揮できるよう検討
する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

渡り廊下 32.4 1976 ― ― ― ― ― ―

本館 642.0 1977 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

渡り廊下 ― 0 部位修繕（屋・電） 875

本館 ― 0
部位修繕

（外・内・電・機）
43,682

施設ID 411 施設名称 福祉センター

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ソフト面は良いが、今後さらに利用者が増えるよう改善を図っていく。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 1526.8 1990 A A C C B 67

トレーニング棟 158.2 1994 A A C C B 67

工芸棟 109.8 1994 A A C C B 67

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 部位修繕 52,766

トレーニング棟 ― 0 部位修繕 5,467

工芸棟 ― 0 部位修繕 3,795

- 45 -



 

 

 

 

 

 

７．自動車駐車場 
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構造

RC+S

構造

RC+S

構造

S

構造

S

施設ID 501 施設名称 生駒駅南自動車駐車場

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
現状を維持するが、より一層の利用者数の増加を図るため、本施設の周知・利便性の向上に努め、利用促進を検討す
る。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

自動車駐車場 6592.9 1995 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

自動車駐車場 ― 0 ― 0

施設ID 502 施設名称 ベルテラスいこま自動車駐車場

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ソフト面の改善を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

自動車駐車場 6808.2 2014 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

自動車駐車場 ― 0 ― 0
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構造

RC

構造

RC

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

自動車駐車場 ― 0 ― 0

健全度

自動車駐車場 6601.0 1997 ― ― B B B 75

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

施設ID 503 施設名称 生駒駅北地下自動車駐車場

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―
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８．自転車駐車場 
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構造

S

構造

S

構造

S

構造

S

施設ID 601 施設名称 生駒駅前第１自転車駐車場

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
より一層の利用者数の向上に努める。ただし、R5年度までに生駒駅周辺の6施設の利用状況を検証し、その結果によっ
ては、自転車駐車場としての用途の廃止を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

自転車駐車場 688.0 1984 B ― B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

自転車駐車場 ― 0 ― 0

施設ID 602 施設名称 生駒駅前第２自転車駐車場

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
より一層の利用者数の向上に努める。ただし、R5年度までに生駒駅周辺の6施設の利用状況を検証し、その結果によっ
ては、自転車駐車場としての用途の廃止を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

自転車駐車場 94.5 1985 C ― B B B 71

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

自転車駐車場 ― 0 部位修繕 1,191
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構造

RC+S

構造

RC+S

構造

RC+S

構造

RC+S

施設ID 603 施設名称 生駒駅南自転車駐車場

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
より一層の利用者数の向上に努める。ただし、R5年度までに生駒駅周辺の6施設の利用状況を検証し、その結果によっ
ては、自転車駐車場としての用途の廃止を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

自転車駐車場 1210.8 1993 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

自転車駐車場 ― 0 ― 0

施設ID 604 施設名称 生駒駅北自転車駐車場

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

放置自転車等及びそれに伴う交通事故の防止から必要な施設であり、利用者数の向上を図るため民間活用を進める。た
だし、R5年度までに生駒駅周辺の6施設の利用状況を検証し、その結果によっては、自転車駐車場としての用途の廃止
を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

自転車駐車場 494.4 1996 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

自転車駐車場 ― 0 ― 0
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構造

S

S

構造

S

S

構造

S

構造

S

施設ID 605 施設名称 生駒駅前第４自転車駐車場（谷田自転車駐車場）

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切な維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

放置自転車等及びそれに伴う交通事故の防止から必要な施設であり、利用者数の向上を図るため民間活用を進める。た
だし、R5年度までに生駒駅周辺の6施設の利用状況を検証し、その結果によっては、自転車駐車場としての用途の廃止
を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

自転車駐車場 65.4 1987 C ― B B B 71

自転車駐車場 5.3 1991 C ― B B B 71

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

自転車駐車場 ― 0 部位修繕 824

自転車駐車場 ― 0 部位修繕 67

施設ID 607 施設名称 谷田第２自転車駐車場

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

放置自転車等及びそれに伴う交通事故の防止から必要な施設であり、利用者数の向上を図るため民間活用を進める。た
だし、R5年度までに生駒駅周辺の6施設の利用状況を検証し、その結果によっては、自転車駐車場としての用途の廃止
を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

自転車駐車場 87.7 1999 B ― B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

自転車駐車場 ― 0 ― 0

- 52 -



 

 

 

 

 

 

９．供給処理施設 
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構造

RC

RC

S

構造

RC

RC

S

構造

RC

RC

構造

RC

RC

施設ID 701 施設名称 エコパーク21

方
針

ハード 維持
適切に維持管理を行い、引き続き他の自治体からの受け入れを行う。運営委託の更新の際は、設備の見直しについて検
討を行う。

ソフト 維持
処理方法について本計画期間内に検討を行う。
平群町との連携については、強化していく。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

処理棟 2940.8 2001 B D A A A 72

管理棟 1538.9 2001 B D A A A 72

渡り廊下 27.4 2001 B B A A ― 89

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

処理棟 部位修繕 53,993 ― 0

管理棟 部位修繕 28,254 ― 0

渡り廊下 ― 0 ― 0

施設ID 702 施設名称 清掃センター

方
針

ハード 改修
老朽化に伴う修繕等を適切に実施するとともに、広域化の検討を行う。設備を更新する場合は、循環型社会形成推進地
域計画の策定により、交付金を獲得し、基幹改良工事を実施する。

ソフト 維持 処理方法について、他市町村との広域連携の可能性を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

工場棟 6008.0 1990 D B B B B 69

管理棟 911.8 1990 D C B B B 59

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

工場棟 大規模改修 6,373,180 ― 0

管理棟 ― 0 ― 0
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構造

RC

S

RC

構造

RC

S

RC

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

管理棟 ― 0 部位修繕 60,976

計量機建屋 ― 0 ― 0

破砕機棟 ― 0 ― 0

75

破砕機棟 165.8 1998 B B B B B 75

健全度

管理棟 1969.5 1991 C C B B B 62

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

計量機建屋 95.0 1991 B ― B B B

施設ID 703 施設名称 清掃リレーセンター

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 より効果的な運営方法を含め、今後のあり方について引き続き検討する。
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１０．公営住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 56 -



構造

RC

RC

RC

RC

構造

RC

RC

RC

RC

構造

PC+LS

構造

PC+LS

施設ID 801 施設名称 元町住宅

方
針

ハード 維持
適切に維持管理を行うが、C棟・D棟については急傾斜地の土砂災害特別警戒区域に位置することから、今後の方針につ
いて検討を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

B棟 570.5 1986 A A B B B 84

E棟 161.3 1986 A A B B B 84

D棟 845.3 1988 A A B B B 84

C棟 782.4 1988 A A B B B 84

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

B棟 ― 0 ― 0

E棟 ― 0 ― 0

D棟 ― 0 ― 0

C棟 ― 0 ― 0

施設ID 802 施設名称 第２元町住宅

方
針

ハード 廃止
R9年に公営住宅法施行令で定める耐用年限に到達すること、土砂災害特別警戒区域に該当していることから建物を廃止
する。

ソフト
維持

（既存他施設
へ移転）

公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進
に寄与することを目的とするものであることから、建物の廃止に際しては入居者の意見、状況を十分に配慮し、用途移
転を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本棟 114.5 1982 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本棟 部位修繕（屋） 2,563 ― 0
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構造

PC+LS

PC+LS

PC+LS

構造

PC+LS

PC+LS

PC+LS

構造

RC

RC

CB

構造

RC

RC

CB

施設ID 803 施設名称 緑ヶ丘住宅

方
針

ハード 廃止 R9年に公営住宅法施行令で定める耐用年限に到達することから建物を廃止する。

ソフト
維持

（既存他施設
へ移転）

公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進
に寄与することを目的とするものであることから、建物の廃止に際しては入居者の意見、状況を十分に配慮し、用途移
転を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

3号棟 286.3 1982 ― ― ― ― ― ―

1号棟 171.8 1982 ― ― ― ― ― ―

2号棟 114.5 1982 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

3号棟 ― 0 ― 0

1号棟 ― 0 ― 0

2号棟 ― 0 ― 0

施設ID 804 施設名称 小平尾桜ヶ丘住宅

方
針

ハード 改修
本施設は、公営住宅法施行令で定める耐用年限が70年であり、計画的に予防保全を図ることで、R32年まで維持するこ
とが可能であるため、今後も必要に応じ改修等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

1号棟 1256.0 1980 B D C C C 34

2号棟 1250.1 1980 B D C C C 34

倉庫棟 256.0 1992 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

1号棟 部位修繕 31,600 部位修繕 46,773

2号棟 部位修繕 31,600 部位修繕 46,554

倉庫棟 ― 0 ― 0
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構造

RC

構造

RC

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本棟 ― 0 部位修繕 15,495

健全度

本棟 643.5 1994 C C B B B 62

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

施設ID 805 施設名称 再開発住宅

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―
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１１．小学校 
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構造

RC

RC

RC

RC

RC

RC+S

RC

構造

RC

RC

RC

RC

RC

RC+S

RC

構造

RC

RC

RC

S

RC+S

S

構造

RC

RC

RC

S

RC+S

S配膳室 ― 0 建替 37,389

昇降口 ― 0 建替 46,860

体育館 ― 0 建替 385,935

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

南館 ― 0 建替 597,102

本館 ― 0 建替 477,741

東館 ― 0 建替 384,384

配膳室 113.3 1987 B B B B B 75

B 75

体育館 1169.5 1987 B B B B ― 75

75

東館 1164.8 1978 B B A A A 91

健全度

南館 1809.4 1967 B B B B B 75

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

本館 1447.7 1967 B B B B B

昇降口 142.0 1985 B B B B

施設ID 902 施設名称 生駒南小学校

方
針

ハード 更新 「生駒市立小・中学校の再編等に係る方向性について」に基づき、改修のあり方を検討する。

ソフト 維持
「生駒市立小・中学校の再編等に係る方向性について」に基づき、校区の再編及び生駒南中学校との小中一貫教育の実
施について検討する。

体育館 ― 0 部位修繕 34,848

東館 ― 0 ― 0

本館 ― 0 部位修繕 31,802

北館西 ― 0 ― 0

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

西館 ― 0 ― 0

北館東 ― 0 ― 0

南館 ― 0 ― 0

東館 869.8 2009 A A A A A 100

体育館 1100.0 1979 B B C C ― 55

B 65

北館西 511.0 1978 B B B B B 75

75

南館 1850.5 1974 A B B B B 77

健全度

西館 904.4 1971 A B B B B 77

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

北館東 1166.7 1972 B B B B B

本館 1889.6 1975 B C B B

施設ID 901 施設名称 生駒小学校

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。
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構造

RC

RC

RC

RC+S

S

RC

構造

RC

RC

RC

RC+S

S

RC

構造

RC

RC

RC+S

RC

構造

RC

RC

RC+S

RC

施設ID 903 施設名称 生駒台小学校

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

2号館 1594.9 1965 C B B B B 72

3号館 1236.7 1965 B B B B B 75

4号館 1761.6 1971 B B B B B 75

体育館 1291.0 1989 B B B B ― 75

昇降口 122.8 1990 B B B B B 75

1号館 2424.7 2009 B A A A A 98

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

2号館 ― 0 大規模改修 315,790

3号館 ― 0 大規模改修 244,867

4号館 ― 0 大規模改修 348,797

体育館 ― 0 大規模改修 255,618

昇降口 ― 0 大規模改修 24,314

1号館 ― 0 ― 0

施設ID 904 施設名称 生駒東小学校

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 2036.7 1973 A B B B B 77

北館 2867.7 1974 B B B B B 75

体育館 750.9 1974 B B C C ― 55

西館 916.4 1983 C B B B B 72

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 大規模改修 403,267

北館 ― 0 大規模改修 567,805

体育館 ― 0 大規模改修 148,678

西館 ― 0 大規模改修 181,447
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構造

RC

RC

RC+S

RC

RC

RC

構造

RC

RC

RC+S

RC

RC

RC

構造

RC

RC

RC

RC+S

RC

RC

構造

RC

RC

RC

RC+S

RC

RC

施設ID 905 施設名称 真弓小学校

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

西館 1833.5 1977 B B B B B 75

南館 1526.0 1977 B B B B B 75

体育館 800.0 1977 A A A A ― 100

北館 1553.6 1978 B B B B B 75

新館 992.5 1990 B B B B B 75

渡り廊下 200.4 1990 B B B B ― 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

西館 ― 0 ― 0

南館 ― 0 ― 0

体育館 ― 0 ― 0

北館 ― 0 ― 0

新館 ― 0 ― 0

渡り廊下 ― 0 ― 0

施設ID 906 施設名称 俵口小学校

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 2183.3 1978 B B A A A 91

中館 1536.6 1978 B B A A A 91

北館 1193.4 1978 B B A A A 91

屋内運動場 1155.2 1978 B B C C ― 55

中館東 492.9 1982 B C B B B 65

北館東 492.9 1982 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0

中館 ― 0 ― 0

北館 ― 0 ― 0

屋内運動場 ― 0 部位修繕 36,595

中館東 ― 0 部位修繕 8,296

北館東 ― 0 ― 0
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構造

RC

RC

RC+S

RC

RC

構造

RC

RC

RC+S

RC

RC

構造

RC

RC

RC+S

RC

構造

RC

RC

RC+S

RC

施設ID 907 施設名称 鹿ノ台小学校

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

北館 1616.1 1979 B B C C C 53

昇降口棟 1217.0 1979 B B C C C 53

屋内運動場 800.3 1979 B B C C ― 55

南館西 600.0 1979 B B C C C 53

南館東 1723.9 1981 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

北館 大規模改修 319,988 ― 0

昇降口棟 大規模改修 240,966 ― 0

屋内運動場 大規模改修 158,459 ― 0

南館西 大規模改修 118,800 ― 0

南館東 大規模改修 341,332 ― 0

施設ID 908 施設名称 桜ヶ丘小学校

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

南館 2498.5 1981 A A A A A 100

北館 1867.8 1981 B B A A A 91

屋内運動場 1207.5 1981 A B A A ― 92

昇降口棟 657.8 1981 B B A A A 91

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

南館 ― 0 ― 0

北館 ― 0 ― 0

屋内運動場 ― 0 ― 0

昇降口棟 ― 0 ― 0
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構造

RC

RC

RC+S

RC

RC

構造

RC

RC

RC+S

RC

RC

構造

RC

RC

RC

RC+S

RC

RC

RC

構造

RC

RC

RC

RC+S

RC

RC

RC

施設ID 909 施設名称 あすか野小学校

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 2937.9 1981 A B B B B 77

西館南 1248.5 1981 B B B B B 75

屋内運動場 965.0 1981 B B B B ― 75

西館北 596.5 1981 B B B B B 75

南館 1283.0 2015 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 大規模改修 581,704

西館南 ― 0 大規模改修 247,203

屋内運動場 ― 0 大規模改修 191,070

西館北 ― 0 大規模改修 118,107

南館 ― 0 ― 0

施設ID 910 施設名称 壱分小学校

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

北館 1698.9 1982 A C B B B 67

本館 1339.9 1982 A C B B B 67

南館 1236.8 1982 A B B B B 77

屋内運動場 975.0 1982 B B B B ― 75

本館増築1 545.0 2001 B B A A A 91

本館増築2 274.6 2005 B B A A A 91

北館2 760.1 2009 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

北館 ― 0 部位修繕 28,592

本館 ― 0 部位修繕 22,551

南館 ― 0 ― 0

屋内運動場 ― 0 ― 0

本館増築1 ― 0 ― 0

本館増築2 ― 0 ― 0

北館2 ― 0 ― 0
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構造

RC

RC

RC

RC+S

S

構造

RC

RC

RC

RC+S

S

屋内運動場 ― 0 ― 0

多目的室棟 ― 0 ― 0

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

西館 ― 0 ― 0

南館 ― 0 ― 0

本館 ― 0 ― 0

― 75

多目的室棟 237.4 2001 A A A A A 100

75

本館 1309.6 1983 B B B B B 75

健全度

西館 1747.1 1983 B B B B B 75

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

南館 1435.9 1983 B B B B B

屋内運動場 970.0 1983 B B B B

施設ID 911 施設名称 生駒南第二小学校

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 「生駒市立小・中学校の再編等に係る方向性について」に基づく取組を推進する。
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１２．中学校（小中学校含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 67 -



構造

RC+S

RC

RC

RC

S

S

S

構造

RC+S

RC

RC

RC

S

S

S

構造

RC

RC

RC+S

RC

S

構造

RC

RC

RC+S

RC

S

施設ID 1001 施設名称 生駒中学校

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

屋内運動場 1260.4 1973 D C C C ― 37

北館 1033.5 1974 B B B B B 75

南館 1008.0 1986 B B B B B 75

本館(中館) 5144.9 2009 A A A A A 100

渡り廊下(1) 131.2 2009 A A A A ― 100

渡り廊下(3) 90.4 2009 A ― ― A ― 100

渡り廊下(2) 72.5 2009 A ― ― A ― 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

屋内運動場 大規模改修 249,559 ― 0

北館 ― 0 ― 0

南館 ― 0 ― 0

本館(中館) ― 0 ― 0

渡り廊下(1) ― 0 ― 0

渡り廊下(3) ― 0 ― 0

渡り廊下(2) ― 0 ― 0

施設ID 1002 施設名称 生駒南中学校

方
針

ハード 更新 「生駒市立小・中学校の再編等に係る方向性について」に基づき、改修のあり方を検討する。

ソフト 維持
「生駒市立小・中学校の再編等に係る方向性について」に基づき、校区の再編及び生駒南小学校との小中一貫教育の実
施について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 2508.2 1971 C B B B B 72

南館 869.4 1971 B B C C C 53

屋内運動場 949.6 1972 B C C C ― 43

東館 1144.2 1980 B B B B B 75

渡り廊下 325.2 1980 B B C C ― 55

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 建替 827,706

南館 ― 0 建替 286,902

屋内運動場 ― 0 建替 313,368

東館 ― 0 建替 377,586

渡り廊下 ― 0 建替 107,316
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構造

RC

RC

RC+S

RC

RC

RC

構造

RC

RC

RC+S

RC

RC

RC

構造

RC

RC

RC+S

RC

構造

RC

RC

RC+S

RC

施設ID 1003 施設名称 緑ヶ丘中学校

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 2158.7 1978 C B B B B 72

東館 1515.3 1978 C C B B B 62

屋内運動場 1304.9 1978 B C A A ― 78

北館 1151.9 1978 C B B B B 72

昇降口棟 253.4 1978 B B B B B 75

増築棟 910.8 1983 C B B B B 72

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 部位修繕 24,933

東館 ― 0 部位修繕 43,004

屋内運動場 ― 0 部位修繕 21,961

北館 ― 0 部位修繕 13,304

昇降口棟 ― 0 ― 0

増築棟 ― 0 部位修繕 10,520

施設ID 1004 施設名称 鹿ノ台中学校

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

南館 2423.8 1981 B B A A A 91

北館 1928.1 1981 A B A A A 93

屋内運動場 1010.0 1981 B B B B ― 75

昇降口棟 319.6 1981 B B A A A 91

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

南館 ― 0 ― 0

北館 ― 0 ― 0

屋内運動場 ― 0 ― 0

昇降口棟 ― 0 ― 0
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構造

RC

RC

RC

RC+S

RC

RC

RC

構造

RC

RC

RC

RC+S

RC

RC

RC

構造

RC

RC

RC+S

RC

RC

構造

RC

RC

RC+S

RC

RC

施設ID 1005 施設名称 上中学校

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

中館 2628.1 1982 C D B B B 53

本館 1958.7 1982 A D B B B 58

南館 1931.7 1982 A D B B B 58

屋内運動場 1388.0 1982 A A A A ― 100

廊下2 300.7 1982 C D B B B 53

廊下1 163.4 1982 C D B B B 53

増築棟 516.3 1991 A B B B B 77

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

中館 大規模改修 520,364 ― 0

本館 大規模改修 387,823 ― 0

南館 大規模改修 382,477 ― 0

屋内運動場 ― 0 ― 0

廊下2 大規模改修 59,539 ― 0

廊下1 大規模改修 32,353 ― 0

増築棟 大規模改修 102,227 ― 0

施設ID 1006 施設名称 光明中学校

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 2674.8 1983 C C B B B 62

北館 1566.1 1983 A C B B B 67

屋内運動場 1136.7 1983 B B B B ― 75

廊下棟 232.8 1983 C C B B B 62

増築棟 256.3 1986 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 大規模改修 529,610

北館 ― 0 大規模改修 310,088

屋内運動場 ― 0 大規模改修 225,067

廊下棟 ― 0 大規模改修 46,094

増築棟 ― 0 大規模改修 50,747
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構造

RC

RC

RC

RC+S

RC

RC

構造

RC

RC

RC

RC+S

RC

RC

構造

RC+S

RC+S

RC

構造

RC+S

RC+S

RC

施設ID 1007 施設名称 大瀬中学校

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 1804.9 1984 A D B B B 58

南館 1653.9 1984 A D B B B 58

本館東 1311.5 1984 A D B B B 58

屋内運動場 1145.8 1984 B B B B ― 75

昇降口棟 239.1 1984 C D B B B 53

増築棟 520.2 1996 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 大規模改修 357,370

南館 ― 0 大規模改修 327,472

本館東 ― 0 大規模改修 259,677

屋内運動場 ― 0 大規模改修 226,868

昇降口棟 ― 0 大規模改修 47,342

増築棟 ― 0 大規模改修 103,000

施設ID 1101 施設名称 生駒北小中学校

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
学校施設全体について、安全面に配慮しつつ、コミュニティ活性化、地域力を生かした学びの場などの複合化を検討、
推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

屋内運動場2 800.0 1978 B C C C ― 43

屋内運動場1 1338.3 1988 A A A A ― 100

本館 6422.7 2017 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

屋内運動場2 ― 0 ― 0

屋内運動場1 ― 0 ― 0

本館 ― 0 ― 0
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１３．幼稚園・保育所・こども園 
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構造

S

LS

S

LS

構造

S

LS

S

LS

構造

S

構造

S

施設ID 1201 施設名称 なばた幼稚園

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 「生駒市立幼稚園の再編に係る方向性について」に基づく取組を推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

新築棟 1195.1 1991 B B B B B 75

会議室 38.9 2004 B B A A A 91

保育棟 111.6 2009 B B A A A 91

渡り廊下 35.1 2009 B ― ― A ― 90

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

新築棟 ― 0 ― 0

会議室 大規模修繕 3,209 ― 0

保育棟 ― 0 ― 0

渡り廊下 ― 0 ― 0

施設ID 1202 施設名称 生駒台幼稚園

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 「生駒市立幼稚園の再編に係る方向性について」に基づき、今後のあり方を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本棟 2019.9 2015 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本棟 ― 0 ― 0
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構造

S

S

S

S

構造

S

S

S

S

構造

S

S

S

構造

S

S

S

施設ID 1203 施設名称 俵口幼稚園

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 「生駒市立幼稚園の再編に係る方向性について」に基づく取組を推進する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

北保育棟 628.2 1978 A A B C C 75

管理棟 420.0 1978 A B B C C 68

渡り廊下 19.2 1978 A ― ― C ― 63

南保育棟 157.0 2000 A C B B B 67

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

北保育棟 ― 0 部位修繕 15,963

管理棟 ― 0 部位修繕 10,672

渡り廊下 ― 0 部位修繕 253

南保育棟 ― 0 部位修繕 2,642

施設ID 1204 施設名称 あすか野幼稚園

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を行い、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 年少人口の推移と幼稚園ニーズを見極めながら、今後のあり方を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

保育棟1 546.0 1979 B C C C C 43

管理棟 375.0 1979 B C C C C 43

保育棟2 234.0 1980 B C C C C 43

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

保育棟1 ― 0 部位修繕 33,153

管理棟 ― 0 部位修繕 22,770

保育棟2 ― 0 部位修繕 14,208
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構造

S

S

S

構造

S

S

S

構造

S

S

S

S

S

構造

S

S

S

S

S

施設ID 1205 施設名称 桜ヶ丘幼稚園

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を行い、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 年少人口の推移と幼稚園ニーズを見極めながら、今後のあり方を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

保育棟1 420.0 1982 B C B B B 65

管理棟 390.0 1982 B C B B B 65

保育棟2 152.4 2009 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

保育棟1 ― 0 部位修繕 7,069

管理棟 ― 0 部位修繕 6,564

保育棟2 ― 0 ― 0

施設ID 1206 施設名称 壱分幼稚園

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を行い、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 「生駒市立幼稚園の再編に係る方向性について」に基づき、こども園化に向けて今後のあり方を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

管理棟 329.0 1983 B C B B B 65

保育棟1 280.0 1983 B C B B B 65

保育棟2 367.0 2000 B B B B B 75

保育棟3 160.2 2007 A B A A A 93

保育棟4 76.5 2009 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

管理棟 ― 0 部位修繕 5,537

保育棟1 ― 0 部位修繕 4,712

保育棟2 ― 0 大規模修繕 30,278

保育棟3 ― 0 ― 0

保育棟4 ― 0 ― 0
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構造

RC

S

S

構造

RC

S

S

構造

S

S

S

構造

S

S

S

施設ID 1207 施設名称 ひがし保育園

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 年少人口の推移と保育ニーズを見極めながら、今後のあり方を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

管理・保育棟 895.1 1984 B B B B B 75

遊戯棟 326.5 1984 B D B B B 56

渡り廊下 37.5 1984 B ― ― B ― 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

管理・保育棟 大規模改修 177,230 ― 0

遊戯棟 部位修繕 5,495 ― 0

渡り廊下 ― 0 ― 0

施設ID 1208 施設名称 小平尾保育園

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切な維持管理を行う。

ソフト 維持 年少人口の推移と保育ニーズを見極めながら、今後のあり方を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

管理棟 390.4 1985 B C B B B 65

保育棟 223.9 1985 B C B B B 65

リズム室棟 222.1 1989 C C B B B 62

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

管理棟 ― 0 部位修繕 6,570

保育棟 ― 0 部位修繕 3,768

リズム室棟 ― 0 部位修繕 6,303

- 76 -



構造

RC

S

LS

S

構造

RC

S

LS

S

構造

RC

S

S

RC

構造

RC

S

S

RC

施設ID 1209 施設名称 中保育園

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切な維持管理を行う。

ソフト 維持 年少人口の推移と保育ニーズを見極めながら、今後のあり方を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

管理・保育棟 1113.0 1974 C B C C C 50

増築棟 134.4 2000 C C B B B 62

休憩室 9.7 2014 A A A A A 100

厨房 141.2 2019 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

管理・保育棟 大規模改修 220,374 ― 0

増築棟 大規模修繕 11,088 ― 0

休憩室 ― 0 ― 0

厨房 ― 0 ― 0

施設ID 1210 施設名称 認定こども園生駒幼稚園

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切な維持管理を行う。

ソフト 維持 年少人口の推移と保育ニーズを見極めながら、今後のあり方を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

保育棟 830.0 1977 B C C C C 43

管理棟 360.1 1977 B B C C C 53

渡り廊下 8.4 1977 B ― ― C ― 54

保育棟増築 200.7 1978 C B C C C 50

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

保育棟 ― 0 部位修繕 50,398

管理棟 ― 0 部位修繕 15,805

渡り廊下 ― 0 部位修繕 111

保育棟増築 ― 0 部位修繕 11,127

- 77 -



構造

S

構造

S

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0

健全度

本館 2569.7 2016 A A A A A 100

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

施設ID 1211 施設名称 南こども園

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 年少人口の推移と保育ニーズを見極めながら、今後のあり方を検討する。
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１４．学童保育所 
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構造

RC

構造

RC

構造

RC

構造

RC

施設ID 1301 施設名称 生駒１学童保育所

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

生駒小学校北館西 168.0 1978 ― ― B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

生駒小学校北館西 ― 0 ― 0

施設ID 1302 施設名称 生駒２学童保育所

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

生駒小学校北館東 168.8 1972 ― ― B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

生駒小学校北館東 ― 0 大規模修繕 13,929
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構造

RC

構造

RC

構造

LS

構造

LS

施設ID 1303 施設名称 生駒３学童保育所

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

生駒小学校北館西 160.0 1978 ― ― B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

生駒小学校北館西 大規模修繕 13,196 ― 0

施設ID 1304 施設名称 生駒南Ａ学童保育所

方
針

ハード 維持 生駒南小学校の更新時期まで適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

生駒南A学童保育所 187.8 2010 B B A A A 91

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

生駒南A学童保育所 ― 0 大規模修繕 15,494
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構造

RC+LS

構造

RC+LS

構造

RC

構造

RC

施設ID 1305 施設名称 生駒南Ｂ学童保育所

方
針

ハード 修繕 生駒南小学校の更新時期まで適切に維持管理を行い、必要に応じ修繕等を実施する。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

生駒南B学童保育所 132.6 1993 B C D B B 41

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

生駒南B学童保育所 部位修繕 2,450 部位修繕 2,232

施設ID 1306 施設名称 生駒北学童保育所

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

生駒北中学校本館 123.1 2017 ― ― A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

生駒北中学校本館 ― 0 ― 0
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構造

LS

構造

LS

構造

LS

構造

LS

施設ID 1307 施設名称 生駒台１学童保育所

方
針

ハード 廃止 老朽化が進行していることから、建物を廃止する。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

校舎内の空き教室への移転を検討する。現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、
運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

生駒台1学童保育所 167.2 1993 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

生駒台1学童保育所 ― 0 ― 0

施設ID 1308 施設名称 生駒台２学童保育所

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

生駒台2学童保育所 172.3 2010 B B A A A 91

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

生駒台2学童保育所 ― 0 大規模修繕 14,215
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構造

LS

構造

LS

構造

LS

構造

LS

施設ID 1309 施設名称 生駒東１学童保育所

方
針

ハード 廃止 老朽化が進行していることから、建物を廃止する。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

校舎内の空き教室への移転を検討する。現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、
運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

生駒東1学童保育所 135.9 1992 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

生駒東1学童保育所 ― 0 ― 0

施設ID 1310 施設名称 生駒東２学童保育所

方
針

ハード 廃止 老朽化が進行していることから、建物を廃止する。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

校舎内の空き教室への移転を検討する。現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、
運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

生駒東2学童保育所 234.2 1994 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

生駒東2学童保育所 ― 0 ― 0
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構造

RC

構造

RC

構造

RC

構造

RC

施設ID 1311 施設名称 真弓１学童保育所

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

真弓小学校新館 119.3 1990 ― ― A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

真弓小学校新館 ― 0 ― 0

施設ID 1312 施設名称 真弓２学童保育所

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

真弓小学校新館 150.7 1990 ― ― A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

真弓小学校新館 ― 0 ― 0
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構造

LS

構造

LS

構造

LS

構造

LS

施設ID 1313 施設名称 俵口１学童保育所

方
針

ハード 廃止 老朽化が進行していることから、建物を廃止する。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

校舎内の空き教室への移転を検討する。現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、
運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

俵口1学童保育所 194.7 1994 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

俵口1学童保育所 ― 0 ― 0

施設ID 1314 施設名称 俵口２学童保育所

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

俵口2学童保育所 171.5 2009 B B A A A 91

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

俵口2学童保育所 ― 0 部位修繕 29,839
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構造

RC

構造

RC

構造

RC

構造

RC

施設ID 1315 施設名称 鹿ノ台１学童保育所

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

鹿ノ台小学校南館1 120.0 1979 ― ― B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

鹿ノ台小学校南館1 ― 0 ― 0

施設ID 1316 施設名称 鹿ノ台２学童保育所

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

鹿ノ台小学校北館 140.0 1979 ― ― B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

鹿ノ台小学校北館 ― 0 ― 0
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構造

S

構造

S

構造

LS

構造

LS

施設ID 1317 施設名称 桜ヶ丘１学童保育所

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

桜ヶ丘1学童保育所 198.0 2017 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

桜ヶ丘1学童保育所 ― 0 ― 0

施設ID 1318 施設名称 桜ヶ丘２学童保育所

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

桜ヶ丘2学童保育所 174.7 2010 B B A A A 91

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

桜ヶ丘2学童保育所 ― 0 大規模修繕 14,413
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構造

S

構造

S

構造

S

構造

S

施設ID 1319 施設名称 桜ヶ丘３学童保育所

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

桜ヶ丘3学童保育所 198.0 2017 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

桜ヶ丘3学童保育所 ― 0 ― 0

施設ID 1320 施設名称 あすか野１学童保育所

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

あすか野1学童保育所 188.5 2017 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

あすか野1学童保育所 ― 0 ― 0
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構造

RC

構造

RC

構造

S

構造

S

施設ID 1321 施設名称 あすか野２学童保育所

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

あすか野小学校本館 203.4 1981 ― ― A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

あすか野小学校本館 ― 0 ― 0

施設ID 1322 施設名称 あすか野３学童保育所

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

あすか野3学童保育所 201.5 2014 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

あすか野3学童保育所 ― 0 ― 0
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構造

S

構造

S

構造

LS

構造

LS

施設ID 1323 施設名称 あすか野４学童保育所

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

あすか野4学童保育所 188.5 2017 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

あすか野4学童保育所 ― 0 ― 0

施設ID 1324 施設名称 壱分１学童保育所

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

壱分1学童保育所 206.8 2006 B B A A A 91

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

壱分1学童保育所 ― 0 大規模修繕 17,061
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構造

LS

構造

LS

構造

LS

構造

LS

施設ID 1325 施設名称 壱分２学童保育所

方
針

ハード 廃止 老朽化が進行していることから、建物を廃止する。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

校舎内の空き教室への移転を検討する。現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、
運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

壱分2学童保育所 94.6 1994 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

壱分2学童保育所 ― 0 ― 0

施設ID 1326 施設名称 壱分３学童保育所

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト
維持

（運営形態
見直し）

現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、運営のあり方について検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

壱分3学童保育所 167.7 2019 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

壱分3学童保育所 ― 0 ― 0
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構造

LS

LS

構造

LS

LS
改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0

静養室 ― 0 大規模修繕 800

91

健全度

本館 92.6 1993 B B B B B 75

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

静養室 9.7 2010 B B A A A

施設ID 1327 施設名称 生駒南第二学童保育所

方
針

ハード ― 適切に維持管理を行う。

ソフト ―
校舎内の空き教室への移転を検討する。現在、学童保育のニーズは高まっているが、将来的な児童数の減少を踏まえ、
運営のあり方について検討する。
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１５．消防施設 
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構造

SRC

S

S

構造

SRC

S

S

構造

RC

構造

RC

施設ID 1401 施設名称 消防本部・消防署

方
針

ハード 修繕 老朽化に伴う修繕等を適切に実施する。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 1963.4 1983 B B B B B 75

訓練棟(主棟) 87.8 1983 B B B B B 75

訓練棟(副棟) 32.0 1983 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 部位修繕 195,417 ― 0

訓練棟(主棟) ― 0 ― 0

訓練棟(副棟) ― 0 ― 0

施設ID 1402 施設名称 消防署北分署

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 1608.5 2014 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0
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構造

SRC

構造

SRC

構造

RC

構造

RC

施設ID 1403 施設名称 消防署南分署

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 737.1 2004 B B A A A 91

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 大規模修繕 73,710 ― 0

施設ID 1404 施設名称 消防署救急施設（旧消防署東分署）

方
針

ハード 修繕 老朽化に伴う修繕等を適切に実施する。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 434.7 1973 C B B C C 63

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 部位修繕 19,475
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構造

S

構造

S

構造

S

構造

S

施設ID 1405 施設名称 消防団機動第１分団

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 206.3 2008 B B A A A 91

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0

施設ID 1406 施設名称 消防団機動第２分団

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 161.0 1996 B B B B B 75

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 大規模修繕 16,100 ― 0
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構造

RC

構造

RC

構造

S

構造

S

施設ID 1407 施設名称 消防団機動第３分団（旧消防署南分署）

方
針

ハード 修繕 老朽化に伴う修繕等を適切に実施する。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 260.5 1980 B B C C C 53

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 部位修繕 13,859

施設ID 1408 施設名称 消防団機動第4分団

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 243.8 2017 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0
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１６．その他施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 99 -



構造

RC+S

構造

RC+S

構造

RC

構造

RC

施設ID 1501 施設名称 生駒市役所

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

庁舎 13733.0 1981 A B B B B 77

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

庁舎 大規模改修 3,295,920 ― 0

施設ID 10 施設名称 市民活動推進センターららポート

方
針

ハード 廃止 老朽化が進行していることから、建物をR6年度までに廃止する。

ソフト
維持

（既存他施設
へ移転）

協働の取組は今後も重要であることから、老朽化が進行している本施設の代わりに、利用圏域内で事務所、会議室、交
流スペース等の用途を持つ他施設への移転を検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館・事務所 550.9 1965 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館・事務所 部位修繕（外） 11,238 ― 0
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構造

S

構造

S

構造

S

構造

S

施設ID 1502 施設名称 アコールいこまもやい館

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館 719.5 2005 B A A A A 98

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館 ― 0 ― 0

施設ID 1503 施設名称 アンテナショップおちやせん

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 生駒市の特産品等の啓発・販売、地域情報の発信地として、さらなる利用者の増加を図る。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

アンテナショップ 79.8 2014 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

アンテナショップ ― 0 ― 0
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構造

RC

RC

構造

RC

RC

構造

RC

SRC+RC

構造

RC

SRC+RC

施設ID 1504 施設名称 市営火葬場

方
針

ハード 修繕 必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。R2年度中に、更新又は改修の方向性を見極める。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

待合所 36.0 1971 B C C C C 43

火葬場 160.0 1972 B B C C C 53

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

待合所 ― 0 部位修繕 2,650

火葬場 ― 0 部位修繕 8,512

施設ID 1505 施設名称 セラビーいこま

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持
休日夜間応急診療業務について、まずは市立病院との連携を図りつつ、将来的に市立病院と一本化できるよう検討を進
める。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ棟 2829.1 1992 C A B B B 79

健康センター棟 2381.2 1992 C A B B B 79

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ棟 ― 0 部位修繕 39,607

健康センター棟 ― 0 部位修繕 33,337
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構造

S

構造

S

構造

RC

構造

RC

施設ID 1506 施設名称 生駒市立病院

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

病院 28018.3 2015 A A A A A 100

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

病院 ― 0 ― 0

施設ID 1507 施設名称 教育支援施設

方
針

ハード 廃止 老朽化が進行していることから、R5年度までに移転先が決定次第、建物を廃止する。

ソフト
維持

（既存他施設
へ移転）

不登校、通級指導、教育相談、ニート、ひきこもり等困難な状況にある子ども・若者の自立に向けた支援は必要であ
る。今後については他施設への移転も含めて検討する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

本館・事務所 1245.2 1961 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館・事務所 部位修繕（外） 25,402 部位修繕（屋） 17,433
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構造

RC

構造

RC

構造

RC

構造

RC

施設ID 1508 施設名称 学校給食センター

方
針

ハード 廃止
建物を廃止するが、生駒北学校給食センターで小中学校全ての児童・生徒の給食が賄えるようになるまで当面維持し、
修繕を行う。

ソフト 廃止
給食センターを廃止するが、生駒北学校給食センターで小中学校全ての児童・生徒の給食が賄えるようになるまで当面
維持する。

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

事務所及び調理場 1957.0 1982 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

事務所及び調理場 大規模修繕 570,215 ― 0

施設ID 1510 施設名称 旧門前町児童会館

方
針

ハード 廃止 建物を廃止する。

ソフト 廃止 ―

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

児童館 96.0 1972 ― ― ― ― ― ―

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

児童館 ― 0 ― 0
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構造

LS

構造

LS

構造

LS

構造

LS

―

内部仕上

―― ―

外壁 機械設備電気設備建設年

198464.8 ―

屋根・屋上

―

施設ID 1512 施設名称 旧真弓学童保育所

方
針

ハード 廃止 建物を廃止する。

ソフト 廃止 ―

劣
化
状
況

評
価

延床面積
（㎡）

健全度

延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備

―

―1984189.3

改
修
・
修
繕
計
画

― ―

施設名称 旧桜ヶ丘１学童保育所施設ID

方
針

ハード 廃止 建物を廃止する。

1513

改
修
・
修
繕
計
画

機械設備 健全度

―

ソフト 廃止 ―

旧桜ケ丘1学童保育所

劣
化
状
況

評
価

― ―

―

概算費用（千円）

0

R2～R6 R7～R11

― 0

手法 概算費用（千円）

0

手法

旧真弓学童保育所

旧桜ケ丘1学童保育所

建物名

建物名

建物名

建物名

―旧真弓学童保育所

R2～R6

概算費用（千円）手法

R7～R11

手法 概算費用（千円）

0
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構造

S

構造

S

改
修
・
修
繕
計
画

R2～R6 R7～R11

建物名 手法 概算費用（千円） 手法 概算費用（千円）

本館・工場 ― 0 ― 0

健全度

本館・工場 3890.5 2019 A A A A A 100

劣
化
状
況

評
価

建物名
延床面積
（㎡）

建設年 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

施設ID 1514 施設名称 生駒北学校給食センター

方
針

ハード 維持 適切に維持管理を行う。

ソフト 維持 ―
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